
■送電線（６６ｋＶ紋別東線、６６ｋＶ紋別線）設備被害箇所

■１２月２５日に確認した倒木による送電線（６６ｋＶ紋別線）断線の様子

設備被害状況

６６ｋＶ紋別東線

【１２月２３日に鉄塔倒壊を確認した箇所】

※仮復旧工事を実施中

６６ｋＶ紋別線

【倒木（かかり木）箇所】

※１２月２４日除去作業完了

紋別変電所

遠軽変電所

学田変電所

中湧別変電所

添付資料

６６ｋＶ紋別線

【１２月２５日に倒木による断線を確認した箇所】

※電線の補修作業を実施中


