
             

 

 

 

 

 

泊発電所３号機 点検状況について 

＜添付資料＞ 
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加圧器 
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蒸気 
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給水 

蒸気発生器 

１次系制御監視盤 
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電線貫通部 
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支持金具 

引出管 

写真矢視 

当該部の説明図 

原子炉容器 

燃料集合体 

引出管 
外径：Φ8.0mm 
内径：Φ4.7mm 
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引出管断面図 
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